
                                                             

Skarvning

 

av 1-ledarkabel

  

Skarvhylsan bör monteras 
mitt i skarvboxen. 
Täta kabeln med tejp eller 
mastik vid avmantlingstället 

 



Tejpa över yttermanteln 
72mm. Använd mastik eller 
tejp som ligger i setet. Gäller 
alla 3 kablarna 

Täta kabeln så mycket som 
möjligt med tejp eller 
mastik 






